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Θερμοκρασία Δείγματος Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια 1

ΑποδεκτήΚατάσταση Δείγματος

Παράμετρος Μονάδα ΑποτέλεσμαΜέθοδος TTLOD Παραμετρική 
Τιμή

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH)  στους 25℃ AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Ηλεκτροχημικά

pH units 6.5- 9.5 7.3

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Αγωγιμομετρία

µS/cm 10 2500 3867

Θολότητα AISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά FNU 0.02 4.1

Οσμή NI.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά Αποδεκτή

Γεύση NI.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά Μη αποδεκτή

Χρώμα AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/L Pt 8 Δεν ανιχνεύθηκε

Οξειδωσιμότητα  (KMnO4) AΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8467, Ογκομετρικά mg/l O2 0.16 5.0 <0.5

Βόριο (B) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

mg/l 0.00015 1.5 0.078

Νάτριο (Na) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

mg/l 0.0012 200 311

Αργίλιο (Al) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.2 200 Δεν ανιχνεύθηκε

Χρώμιο (Cr) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.01 50 1.2

Χρώμιο Εξασθενές (VI) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

µg/l 5 50 Δεν ανιχνεύθηκε

Μαγγάνιο (Mn) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.005 50 4.9

Σίδηρος (Fe) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.06 200 309

Νικέλιο (Ni) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.01 20 0.37

Χαλκός (Cu) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

mg/l 3e-005 2.0 0.003

Αρσενικό (As) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.003 10 0.072

Σελήνιο (Se) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.035 20 0.40

Κάδμιο (Cd) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.001 5.0 0.042

1/3ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.
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Παράμετρος Μονάδα ΑποτέλεσμαΜέθοδος TTLOD Παραμετρική 
Τιμή

Αντιμόνιο (Sb) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.002 10 0.070

Υδράργυρος (Hg) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.01 1.0 Δεν ανιχνεύθηκε

Μόλυβδος (Pb) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-93), 
ICP-MS

µg/l 0.005 10 0.38

Νιτρικά (NO3) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/l 1.5 50 8.2

Νιτρώδη (NO2) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/l 0.02 0.50 Δεν ανιχνεύθηκε

Αμμώνιο (NH4) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/l 0.02 0.50 <0.05

Χλωριούχα (Cl) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/l 2 250 1190

Ολικά Κυανιούχα (CN) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

µg/l 5 50 Δεν ανιχνεύθηκε

Φθοριούχα (F) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/l 0.07 1.5 <0.2

Θειϊκά (SO4) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/l 2 250 148

Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-89), 
Καύση

mg C/l 0.05 0.39

Σύνολο παρασιτοκτόνων AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-79), 
GC-MS/MS

µg/l 0.006 0.50 Δεν Ανιχνεύθηκε

Βρωμικά AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-144), 
LC-MS/MS

µg/l 0.6 10 Δεν ανιχνεύθηκε

1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.3 3.0 Δεν ανιχνεύθηκε

Βενζόλιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.3 1.0 Δεν ανιχνεύθηκε

Επιχλωρυδρίνη AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.03 0.10 Δεν ανιχνεύθηκε

Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωραιθένιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.3 10 Δεν ανιχνεύθηκε

   Τριχλωραιθένιο (TCE) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.3 Δεν ανιχνεύθηκε

   Τετραχλωροαιθένιο (PCE) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.3 Δεν ανιχνεύθηκε

Ακρυλαμίδιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-86), 
LC-MS/MS

µg/l 0.04 0.10 Δεν ανιχνεύθηκε

Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.3 100 1.1

   Βρωμοδιχλωρομεθάνιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.3 Δεν ανιχνεύθηκε

   Βρωμοφόρμιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.3 Δεν ανιχνεύθηκε

   Χλωροφόρμιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.3 1.1

   Διβρωμοχλωρομεθάνιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.3 Δεν ανιχνεύθηκε

Πολυκυκλικοί αρωματικοί  υδρογονάνθρακες AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-80), 
GC-MS/MS

µg/l 0.002 0.10 Δεν ανιχνεύθηκε

   Βενζο[b]φθορανθένιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-80), 
GC-MS/MS

µg/l 0.002 Δεν ανιχνεύθηκε

   Βενζο[k]φθορανθένιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-80), 
GC-MS/MS

µg/l 0.002 Δεν ανιχνεύθηκε

   Ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-80), 
GC-MS/MS

µg/l 0.002 Δεν ανιχνεύθηκε

   Βενζο[ghi]περυλένιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-80), 
GC-MS/MS

µg/l 0.002 Δεν ανιχνεύθηκε

Βενζο[a]πυρένιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-80), 
GC-MS/MS

µg/l 0.002 Δεν ανιχνεύθηκε

Βινυλοχλωρίδιο AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-140), 
SPME-GC-MS

µg/l 0.03 0.50 Δεν ανιχνεύθηκε

2/3ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.
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1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων της παρούσας έκθεσης δοκιμών, είναι εκτός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ 
ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική πο νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία. fA05λίΝ5λαΤT: Είδος δοκιμής Α: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης Ν: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας LOD: Όριο ανίχνευσης LOQ: Όριο ποσοτι

Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins 
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

█▀▀▀▀▀█  ▀▀  █▄█ ▀▀▄██▄█▀▀▀▀█▀▄▄█▄▀▄  ▄▄█ █▀▀▀▀▀█
█ ███ █ █ ▄█▀▄▄ ▄ ▀   ▄▄▀▄▄▄▀██▄ ▄ ▄█▄ █▀ █ ███ █
█ ▀▀▀ █ █▀▄ █ ▀███ ▀█▀█▀▀▀██▄█▀▀▄▄▄▀▀▀▄   █ ▀▀▀ █
▀▀▀▀▀▀▀ █▄▀ ▀ █▄█ ▀▄█ █ ▀ █ █▄█▄█ █ ▀▄█ █ ▀▀▀▀▀▀▀
▀▄▀█▀▀▀  ▀▄██ ▄█▄▄▄▄ ▀▀▀▀▀▀  ▄█▀▄ ▀▀██ ▀▄▄████▀▄ 
▀▀█▀▄█▀▄▄▄██▀▀   ▄ ▀ █▀█  ▀ ▄▀███▀▀█▀ ▀▀█ ▀  ▀▀██
▀▀▄▄ ▄▀▀▄█▀▄▀▄▀▀▀▀ ▀ ▄▀▄██▀▄▄▀██ █ ▀▀▀ ▄▀ ▄█ ▄▀█ 
▀▀█ ▄▄▀▄ █▄▄█▀███  ▀ ▄  █▀▀ ▀▀▄█ ▄▀██ ▀█  ▄▀▄█▀▀█
▄▀ ▀ ▄▀▄▀███▄█ ▄█▄ ▀▀ ▄█▀▀ ▀ ▀█▄ ▄ ▄█▀ █▀█▄▀▄ ▀ ▄
 █ ▄ ▄▀▀▄▀   █▄▀▄ ▄▀▄ ▀▀ ▀▀▀▄▀█▄▄▄ ▄▀▀▄  ▄▄▄▄▀ ▀▀
█   ▀ ▀▄ ▄▀ ▄▀ ▄▀▀ █▀ ▀█▀▀ █ ▄▄▄  ▀▄██ ▀▀█▄▄▄▄▀█▀
▄▄███▀▀▀█▀▄██▀▄██▄██ ▀█▀▀▀█▄▄ ▄▀██▀ █ ▀▄█▀▀▀█▄▀█▀
█▀▀▀█ ▀ ███▀█▀██ ▄ ▄▀▀█ ▀ █  ▄▄█  ▀█▀█ ▄█ ▀ █▀▀▀ 
 ▄▀▄▀▀▀██ █▄  █▀█▀  ▀ ██▀█▀▄▄ ▄▀▄▄▀▀ ███▀██▀▀█ ██
███ ▀▄▀▄▄▄█▄ ▀ █▄▄ ▄▄█▄▀█▀█   █▀▄▄▀▀▀▀▀▀  ▀▄ ██  
▄▄ █ █▀█ █▀▀██▄▀▄▄▄▄█ ▄▀█▀▄█▀█ ▀▀ █▀▄██▀▀▀█ ▄▄ █▀
▀▄ ▀ ▄▀ ▀▄▀██▄▀▀▄█ ▀▀ ▀▄█▀ ▄█▄ ▀█▀█▀ ▄██ █ █  ▀▄ 
▀▄█▄█▄▀██ ███▄█  ▀▀█▄█▀█▀█▄ █▄▀▀█▀ ▀▄▄▄▀▄ ▀█ ▀ ▄█
▀█ ▀█▄▀ ▀██▀▄█ ▄  █▄▀▄█ ▄▀ ▀ █▄▄▄  ███ █▄█ █▀ █▀▀
 █▄▄ ▀▀██▄█▄▄▄▀▄▀▀▄ ▀▄▀▀▄ ▄ █▄▄▀▄▀▀ ▀▀▀▀▄▀▀▀   ▀█
▀▀▀   ▀▀▄▀▀ ▀█▀▄▀ ▄▄▀▄█▀▀▀█  ███    █▄ ▀█▀▀▀█ █ ▀
█▀▀▀▀▀█ ▄▄▄▀▄██▄ █ █ ██ ▀ ██▄▀▄▀███ ▀█▀ █ ▀ █ ▀▀█
█ ███ █ ███████▄█▄▄▀  ▀▀▀██▄▄▀█▄ ▄ ▄▀█▀ █▀████▄█ 
█ ▀▀▀ █ ▀██▀ ▀  ▀▀▄▀  ▄█▀▄█   ▄█ ▄▀▄█  ▀  ▄▀ █ ▀█
▀▀▀▀▀▀▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀▀▀ ▀▀  ▀  ▀ ▀▀     ▀▀ ▀ ▀    ▀▀▀

Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

Παύλος Νησιανάκης

Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Ελένη Κουκουδάκη

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

3/3ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.
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Παράρτημα του AR-25-Y9-009938-01
Ημερομηνία έκδοσης 05.02.2025

Y9011: Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων: (192 a.i.) (GC-MS/MS)
Παράμετρος RL Παράμετρος RL Παράμετρος RL Παράμετρος RL

0.006 µg / lAcrinathrin 40.006 µg / lAcetochlor 30.006 µg / l2-Phenylphenol 20.006 µg / l! Pesticides screened (other) 1

0.006 µg / lAzinphos-methyl (Guthion) 80.006 µg / lAzinphos-ethyl (Ethyl Guthion) 70.006 µg / lAtrazine [2] 60.006 µg / lAldrin 5

0.006 µg / lBifenthrin [2] 120.006 µg / lBifenox 110.006 µg / lBenfluralin 100.006 µg / lBenalaxyl including other mixtures of 
constituent isomers including 
benalaxyl-M (sum of isomers)

 9

0.006 µg / lBromophos 160.006 µg / lBromocyclene 150.006 µg / lBitertanol 140.006 µg / lBiphenyl 13

0.006 µg / lBuprofezin 200.006 µg / lBromuconazole 190.006 µg / lBromopropylate 180.006 µg / lBromophos-ethyl [2] 17

0.006 µg / lCarbofuran 240.006 µg / lCarbaryl 230.006 µg / lCadusafos 220.006 µg / lButafenacil 21

0.006 µg / lChlordane, cis- 280.006 µg / lChlordane (total) 270.006 µg / lCarbosulfan 260.006 µg / lCarbophenothion 25

0.006 µg / lChlorfenvinphos (Total Isomers E, Z) 320.006 µg / lChlorfenson 310.006 µg / lChlorfenapyr 300.006 µg / lChlordane, trans- 29

0.006 µg / lChlorpyrifos (-ethyl) 360.006 µg / lChlorothalonil 350.006 µg / lChloropropylate 340.006 µg / lChlorobenzilate 33

0.006 µg / lClodinafop-propargyl 400.006 µg / lChlorthion 390.006 µg / lChlorthal-dimethyl 380.006 µg / lChlorpyrifos-methyl 37

0.006 µg / lCyfluthrin beta 440.006 µg / lCyfluthrin 430.006 µg / lCoumaphos 420.006 µg / lCloquintocet-mexyl 41

0.006 µg / lCyproconazole 480.006 µg / lCypermethrin, alpha- 470.006 µg / lCypermethrin (sum of isomers) 460.006 µg / lCyhalothrin lambda 45

0.006 µg / lDDT, o,p'- 520.006 µg / lDDE, p,p'- 510.006 µg / lDDD, p,p- 500.006 µg / lCyprodinil 49

0.006 µg / lDichlobenil 560.006 µg / lDiazinon [2] 550.006 µg / lDeltamethrin 540.006 µg / lDDT, p,p- 53

0.006 µg / lDichlorvos 600.006 µg / lDichloran 590.006 µg / lDichlofluanid 580.006 µg / lDichlofenthion 57

0.006 µg / lDifenoconazole 640.006 µg / lDieldrin 630.006 µg / lDicofol, p,p- 620.006 µg / lDiclobutrazol 61

0.006 µg / lDiphenamid 680.006 µg / lDiniconazole 670.006 µg / lDimethenamid 660.006 µg / lDiflufenican 65

0.006 µg / lEndosulfan-lactone 720.006 µg / lEndosulfan, beta- 710.006 µg / lEndosulfan sulfate 700.006 µg / lEndosulfan alpha 69

0.006 µg / lEtaconazole 760.006 µg / lEsfenvalerate 750.006 µg / lEpoxiconazole 740.006 µg / lEndrin (3 sig) 73

0.006 µg / lEtridiazole 800.006 µg / lEthoprophos 790.006 µg / lEthion 780.006 µg / lEthalfluralin 77

0.006 µg / lFenarimol [2] 840.006 µg / lFenamiphos 830.006 µg / lFamophos 820.006 µg / lEtrimfos 81

0.006 µg / lFenitrothion 880.006 µg / lFenchlorphos 870.006 µg / lFenbuconazole (sum of constituent 
enantiomers)

 860.006 µg / lFenazaquin 85

0.006 µg / lFenpropimorph 920.006 µg / lFenpropidin 910.006 µg / lFenpropathrin 900.006 µg / lFenoxycarb 89

0.006 µg / lFluchloralin 960.006 µg / lFluazifop-P-butyl 950.006 µg / lFenvalerate (all isomers including 
Esfenvalerate)

 940.006 µg / lFenson 93

0.006 µg / lFluquinconazole 1000.006 µg / lFlufenoxuron 990.006 µg / lFludioxonil 980.006 µg / lFlucythrinate 97

0.006 µg / lFuralaxyl 1040.006 µg / lFolpet 1030.006 µg / lFluvalinate (sum of isomers) 1020.006 µg / lFlusilazole 101

0.006 µg / lHCH, gamma - Lindane 1080.006 µg / lHCH, delta- 1070.006 µg / lHCH, beta- 1060.006 µg / lHCH, alpha- 105

0.006 µg / lHexachlorobenzene (HCB) 1120.006 µg / lHeptachlor epoxide, trans- 1110.006 µg / lHeptachlor epoxide, cis- 1100.006 µg / lHeptachlor (3 sig) 109

0.006 µg / lIprodione 1160.006 µg / lIprobenfos 1150.006 µg / lIodofenphos 1140.006 µg / lHexaconazole 113

0.006 µg / lIsofenphos-Methyl 1200.006 µg / lIsofenphos 1190.006 µg / lIsodrin 1180.006 µg / lIsazofos 117

0.006 µg / lMepronil 1240.006 µg / lMalathion 1230.006 µg / lLeptophos 1220.006 µg / lIsoprocarb 121

0.006 µg / lMetolachlor and S-metolachlor 
(metolachlor including other mixtures of 

constituent isomers including 
S-metolachlor (sum of isomers))

 1280.006 µg / lMethoxychlor 1270.006 µg / lMethidathion 1260.006 µg / lMetazachlor 125

0.006 µg / lNitrapyrin 1320.006 µg / lMyclobutanil (sum of constituent 
isomers)

 1310.006 µg / lMirex 1300.006 µg / lMetribuzin [2] 129

0.006 µg / lOxadiazon 1360.006 µg / lNuarimol 1350.006 µg / lNitrothal-isopropyl 1340.006 µg / lNitrofen 133

0.006 µg / lParathion-methyl 1400.006 µg / lParathion 1390.006 µg / lPaclobutrazol 1380.006 µg / lOxyfluorfen 137

0.006 µg / lPermethrin [2] 1440.006 µg / lPentachloroanisole 1430.006 µg / lPendimethalin 1420.006 µg / lPenconazole [2] 141

0.006 µg / lPhorate 1480.006 µg / lPhenthoate 1470.006 µg / lPhenothrin (phenothrin including other 
mixtures of constituent isomers (sum of 

isomers))

 1460.006 µg / lPerthane 145

0.006 µg / lPiperonyl butoxide 1520.006 µg / lPicolinafen 1510.006 µg / lPhosmet 1500.006 µg / lPhosalone 149

0.006 µg / lProfenofos 1560.006 µg / lProcymidone 1550.006 µg / lPirimiphos-methyl 1540.006 µg / lPirimiphos-ethyl 153

0.006 µg / lPropham 1600.006 µg / lPropazin 1590.006 µg / lPropargite 1580.006 µg / lPrometryn 157

0.006 µg / lPyridaben 1640.006 µg / lPyrazophos 1630.006 µg / lProthiofos 1620.006 µg / lPropyzamid 161

0.006 µg / lQuinoxyfen 1680.006 µg / lQuinalphos 1670.006 µg / lPyriproxyfen 1660.006 µg / lPyrimethanil 165

0.006 µg / lSimazine 1720.006 µg / lS 421 1710.006 µg / lResmethrin (resmethrin including other 
mixtures of consituent isomers (sum of 

isomers))

 1700.006 µg / lQuintozene 169

0.006 µg / lTefluthrin 1760.006 µg / lTecnazene 1750.006 µg / lTebuconazol 1740.006 µg / lSpirodiclofen 173

0.006 µg / lTetradifon 1800.006 µg / lTetraconazole 1790.006 µg / lTetrachlorvinphos 1780.006 µg / lTerbuthylazine 177

0.006 µg / lTolclofos-methyl 1840.006 µg / lThiobencarb 1830.006 µg / lTetrasul 1820.006 µg / lTetramethrin 181

0.006 µg / lTriadimefon 1880.006 µg / lTransfluthrin 1870.006 µg / lTotal pesticides 1860.006 µg / lTolylfluanid 185

0.006 µg / lTriticonazole 1920.006 µg / lTrifluralin 1910.006 µg / lTrichloronat 1900.006 µg / lTriazophos 189

0 0 0.006 µg / lVinclozolin 1940.006 µg / lUniconazole 193

1/1ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.


